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UHCTPYKIIUSA

O mepax MOKAPHOI 0€30IaCHOCTH HA TCPPUTOPUAX, 3AAHUAX H
NOMCINCHUSAX OpraHu3annuu

Ne 33-16

O0mue mos10keHnst :

1.1 Hacrosias unCcTpyKIMa paspadoTana B cootBeTcTuE ¢ [loctanosnennem [Ipasutenscra PO ot
25.04.2012 N 390 "O mnporuBomoxkapHom pexume" (IIpaBmia [IPOTHUBOIIOXKAPHOI'O peXUMa B
Poccuiickoit @enepanum), Tlpukasom MUC P® or 12.12.2007 N 645 (pex. or 22.06.2010) "O6
yrBepikaeHnn Hopm noxapHo#t GesomacHoctu "OOydeHwe MepaM MOMKApHOH Ge30MaCHOCTH
pabOTHUKOB OpPraHM3alUK" U YCTAHABIMBAET HOPMEI IOBEICHHUS JIONEH H COJIEpXKaHUSL TEPPUTOPHIA,
3laHuH, coopyxeHnd, nomemenui MBYIIO «[IIU Ne 8» (manee - VupexmeHume) B IENX
obecrieyeHusl TOXAPHON OE30MaCHOCTH M SBISETCS OOS3aTeNBHOM JUIS MCIOMHEHHS BCEMH
PabOTHHKAMHY YUpekKIEHHS.

1.2. Bce paGOTHHKH yuperIeHHs JOJDKHBI JIOMYCKAThCs K paboTe mocie IIPOXOXKIEHUSI HHCTPYKTaXKa U
00y4eHHs MepaM IoxkapHoit GesomacHocTd. O6ydeHHe PAGOTHUKOB MepaM IOXKapHO 6e30macHOCTH
OCYIIECTBIIACTCS. MyTEM MPOBEJCHUS [POTHBOIOKAPHOTO MHCTPYKTaXa M I[IPOXOXKACHHS II0XKAPHO-

TCXHHYCCKOTO MHHUMYMa B COOTBCTCTBHM C HOPMATHBHBIMH JOKYMEHTaMH II0 IIOKAPHOM
0e30IacHOCTH.

1.3. B memax peanusamuu [Ipmkaza MUC P® or 12.12.2007 N 645 (pex. ot 22.06.2010) "O6
yrBepxaenun  Hopm noxapuo#t GesomacHoctn "OOyueHne MepaM IOXapHOH GE30HACHOCTH
pabOTHUKOB OpraHM3aLMi" HHCTPYKTAKH 10 TTOXAPHOM Ge30MacHOCTH MOJpPa3eNI0TCS Ha!

BBOJTHbBIN;

IIEPBUYHBIN;

IIOBTOPHBIH (He pexe 1 pasa B monyroaue);

BHEILJIAHOBBIH;

LIEeJIEBOA.

1.4. IIpoTHBOMOXAPHBII MHCTPYKTA B OpraHM3alUH IIPOBOJIUTCA JIMIIOM, OTBETCTBCHHEBIM 3a
[I0KApHYI0 OE30MACHOCTD, HA3HAYEHHBIM [IPHKa30M (PACTIOPSKEHHEM) PYKOBOIHTENS OpraHU3alNN.
1.5. O npoBeneHHH  BBOAHOrO, MEPBUYHOIO, MOBTOPHOI'0,  BHEILJIAHOBOTO,  IIEJIEBOTO
IPOTHBONIOXKAPHOTO MHCTPYKTAKEH AeIaeTCsl 3allkCh B JKypHANE ydeTa IPOBEIeHHS HHCTPYKTaXEH 10
N0XAPHON 6E30I1aCHOCTH ¢ 00513aTeTBHON IIOAICHIO HHCTPYKTHPYEMOTO 1 HHCTPYKTHPYIOIIETO.

1.6. OtBeTcTBeHHbIE 32 MOXKAPHYIO GE30MACHOCTD, 00yYaeTes MOJKAPHO-TEXHUYECKOMY MUHUMYMY B
oObeMe 3HaHME TPeGOBaHMI HOPMATHBHBIX IIPABOBEIX aKTOB, PETIIAMEHTHPYIOUTUX ITOKAPHYIO
0e30macHOCTb, B YACTH IPOTHBOINOXKAPHOIO PEXKHMA, MTOXKapPHOW OIACHOCTH TEXHOJIOTHYECKOrO
TIporecca v IpOM3BOACTBA OPraHU3AINH, 4 TAKKE IPHEMOB U JISHCTBHH [P BOSHUKHOBEHHH M10XKApa B
OpraHu3alliy, MO3BOJISIOMKEX BRIPAOOTATh NPAKTHYECKHME HABBIKM [0 NPETYNPEXICHHIO IOXapa,
CIIACCHHIO )KU3HH, 300POBbS JIFO/IEH M HMYIIECTBA IIPH MOXKApE.

L.7. O6yuenue MmoxapHO-TEXHHUECKOMY MHHEMYMY PYKOBOJHTENIEH, CIELHMATNCTOB U PaOOTHHKOB
YAIPCKICHUS, HE CBA3AHHBIX C B3PBIBOMOYKAPOOIACHBIM IIPOU3BOACTBOM, IIPOBOAUICS B TEUCHHE




месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

1.8. Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ. 

1.9. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.
1. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в организации,

 обязанности работников 

1.1. Руководитель организации обязан:
· соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

· разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

· проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

· содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

· обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию учреждения;

· предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших на их территории пожарах и их последствиях;

· незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.
1.2. Ответственный за пожарную безопасность в учреждении:
· обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах хранения материалов, а также размещения технологических установок;

· разрабатывает и утверждает директором учреждения инструкцию «О действиях персонала по эвакуации людей при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
· обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 
· обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

· в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

· обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

· обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

· обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

· обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г.
      2.3.        Работники обязаны:
· соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;

· знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

· выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

· при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

· знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

· уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

· своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;

· выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране труда и руководителей организации.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей

3.1.На объекте (территории, здании, сооружении), в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.
3.2.На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях учреждения запрещается:

а) хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери выходы на наружные эвакуационные лестницы. 
ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.4.Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

3.5.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.6.При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

     а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

     б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

     в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

     г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

     д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

     е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.8. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

3.10. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

3.11.  При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

· оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

· подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

· выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

3.13. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.
4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
4.1.  Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживаю​щий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

4.2.  При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б)  выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

5. Электроустановки
5.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ОУ, а также правила их экс​плуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопас​ности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполне​ны с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

5.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными ро​зетками.

5.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

5.5.  При эксплуатации электроустановок запрещается:

а)  использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изо​ляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными конца​ми;

в)  пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неис​правными электрическими приборами;

г) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

5.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

5.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по АХЧ.

6. Противопожарное водоснабжение
6.1. Внутренние пожарные краны ОУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

6.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудова​ны рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

6.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давле​нием.

6.4.  В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следу​ет немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

6.5.  Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны нахо​диться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

7. Установки пожарной автоматики
7.1. Установки пожарной автоматики ОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

7.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, про​ведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

7.З. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

а) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

б) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

в) наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

8. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

8.1. После окончания работы производственные, административные помещения и склады проверяют внешним визуальным осмотром. 

8.2.В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю

8.3.Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

8.4.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

      8.5. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны.
9. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и     

          проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

9.1.На территории, в зданиях, сооружения и помещениях Учреждения запрещается курить вне установленных местах и пользоваться открытым огнем.

9.2.Определить по Учреждению следующее место для курения – улица (крыльцо школы).

10. Порядок использования первичных средств пожаротушения

10.1  Первичные средства пожаротушения, используемые в учреждении, должны быть исправны, обеспечено их количество.

10.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

10.3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

      10.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного

водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

      10.5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков

т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

      10.6. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные,

воздушно-пенные и порошковые огнетушители.
10.7. Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000В используют 

порошковые и углекислотные огнетушители.
10.8.  Правила применения первичных средств пожаротушения: 

· поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м 

· сорвать пломбу;

· выдернуть чеку за кольцо;

· нажимаем  рычаг на корпусе;

· путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.
11. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий
11.1.  Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопас​ность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соот​ветствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявлен​ные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

11.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежур​ство работников ОУ и учащихся старших классов.

11.3.  Во время культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться де​журный администратор, классные руководители или воспитатели, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.

11.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

11.5.  Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении тан​цевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека.

11.6.  В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запре​щается:

а)  использовать ставни на окнах для затемнения помещения;

б) оклеивать стены и потолки обоями;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустиче​ской отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д)  хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е)  устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся за​поры;

ж) устанавливать на окнах глухие решетки.

11.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта о выполнении работ.
12. Порядок действий в случае возникновения пожара
12.1.  В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

· немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 112) - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

· принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

· отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

· приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

· сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

· при общем сигнале опасности покинуть здание.

12.2. Ответственный за пожарную безопасность,  обязан:

· вызвать по телефону пожарную охрану;

· немедленно оповестить всех работников о пожаре;

· принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей. 

· сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность директора учреждения;

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

· при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

·  удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

12.3. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

12.4. Все сотрудники ОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и пер​сонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

С инструкцией ознакомлен:   «____»_______________20___г. _________________________ 

                                                                                                       (Ф.И.О., подпись)

Второй экземпляр на руки получил: «____»_______________20_____г. __________________

                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)
